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MUSZAKI LEIRAS

KESZULT: Adony Viros Onkorményzata megbizasdbél az Adony, Bajcsy — Zs. u. § szdm
874 helyrajzi szam alatti ingatlanon orvosi tigyelet kialakitds tervéhez

TERVEZESI PROGRAM:

A megbizom tulajdoniban 1évd épiilet kordbban polgirmesteri hivatalként funkcionalt.
Az j hivatal atadasat kovetben az épiiletnek nem taldltak 4j funkciot.

A jelen elképzelés alapjan az épiiletben lenne célszerii kialakitani az orvosi ligyelet
helyiségeit. Ennek a megvaldsitasara kaptam megbizast a tulajdonostdl.

Az épiilet helyiségeit dtvizsgalva az épiiletet megfelelonek talaltam a tervezett
funkciéra. Természetesen ez a ,,megfeleldség” csak a megfelel6 atalakitds uténi
allapotra értendd.

Els6 lépésként talan épiileten beliil el kell hatdrolni a kiilonboz6 funkcidkat. Itt nem
elég, hogy levilasztjuk az ligyeletnek szant helyiségeket, hiszen a tobbi funkcié
megkdzelitését is biztositani kell.

A tervezett funkcidhoz az épillet mindkét meglévd bejdratat fel kell hasznalni.

A funkcié f6bejaratit kozvetleniil az utcai bejaraton keresztiil tervezziik biztositani.
Enné] a bejaratnl az elétérben 1év6 szintkiilonbséget egy 1épesé hidalja at.
Kerekesszékes ( akaddlymentes ) megkdzelitést az épiilet hatsé bejédratanal lehet
biztositani. Itt hatul mér biztositott az épiilet akaddlymentes megkdozelitése és
mentdvel is megfelelden megkozelithetd az épiilet.

Ahhoz, hogy az ajt6 az akadilymentesség kovetelményeinek megfeleljen a szdrnyakat
at kell alakitani, mert jelenlegi allapotdban csak mindkét szarny kinyitasaval biztositja
a megfeleld nyildsméretet. Itt egy aszimmetrikus ajté beépitése sziikséges, ahol a nyild
szarny dnmagaban is alkalmas a kerekesszék atengedésére.

Epiileten beliil a kiilonbozé funkciok levalasztasat egyszerii gipszkarton fallal
tervezziik kialakitani. Az UW profilok kzé helyezett CW profilok kozét S cm
vastagsagu szalas hoszigeteléssel latjuk el. A gipszkarton lapokat a CW profilokra
csavarozzuk. A lezdrando nyilasok méretei miatt elegendd egy rétegli gipszkartont egy
rétegben elhelyezni.

A két bejarat kdzotti részt tervezziik vardként hasznositani. /
/



A fobejarat melletti nagy helyiségben tervezziik kialakitani a rendeld helyiséget.
Ebben a helyiségben a jelenlegi ragasztott parketta burkolat helyett képorceldn
burkolat kialakitasa sziikséges. Kézmosé és mosogatd elhelyezése sziikséges. Az
elhelyezendd vizes berendezéseknél 1,5 méteres magassagban csempe falburkolatot
kell késziteni.

A helyiségen beliil 1év6 falmaradvany természetesen bontésra keriil.

A vizsgdld helyiségbe tervezziik elhelyezni a veszélyes hulladékok taroldsdra szolgald
hiit6 szekrényt.

A rendeld melletti nagy helyiségbol kettd pihen6t terveziink kialakitani. A helyiségek
levélasztisa a fentebb leirt mdédon térténik. A jelenlegi , gazdasdgosan méar nem
felujithatd ragasztott parketta helyett laminalt parketta burkolatot alakitunk ki.

A fobejarat masik oldalan és a vard melletti helyiségeket is pihendként tervezziik
hasznositani. Ezekben a helyiségekben is lamindlt parketta burkolat késziil a régi
ragasztott parketta burkolat helyett.

A teakonyhahoz tartozé kamra helyiséget atalakitjuk. Ebbo] vélasztunk le egy
zuhanyozo helyiséget, melyet a kozlekedd feldl nyitunk meg egy 90/210-es ajtéval.
A helyiségben mazas keramia padloburkolat késziil, valamint csempe falburkolat 2,1
méteres magassagban. A helyiség berendezése egy zuhanyfiilke és egy kézmoso.

A megmaradé kamra helyiségben egy beépitett szekrényben tervezzik elhelyezni a
tisztité eszkozoket.

A kialakitando egységhez sziikséges WC, mosdé helyiségek biztositottak. A
mozgaskorlatozott WC-t a mozgaskorlatozottak és a n6i vendégek részé hasznéljuk.

A férfi vendégek részére is rendelkezésre dll egy elotér két mosdéval és 2 db WC
helyiség.

Az itt dolgozdk egy kiilon egységet hasznilhatnak, melyben elétér ( mosdéval ) és WC
talalhatd.

A kialakitas soran kiilon nem emlitettem, hogy a festés, mazolasi munkélatokat
értelemszer{ien minden helyiségben el kell végezni.

A tervezett funkcié megvaldsitdsa csak egy része a faladatnak, mert az atalakitdsi
munkdékhoz kapcsoléddan szeretnénk az épiilet energetikai mérlegének a javitdsat is
megoldani.

Az energetikai korszerisitéshez kapcsoloddan az épiilet hotechnikai adottsédgainak
javitasat, a hoveszteségek csokkentését, az épiilet flitési és hasznalati melegviz
rendszereinek korszerisitését, vilagitasi rendszereinek energiatakarékos dtalakitdsat,
az €piilet kiils6 nyilaszardinak cseréjét.

Az alapvetd cél az épiilet kiilsé felijitisaval a telepiilés életében meghatdrozd
szereppel biro kozépiilet kiilsd megjelenésének javitasa, valamint az épiilet energetikai
meérlegének javitasa .

A két feladatkér dsszefonddasa a homlokzat. Itt taldlkozik egyméssal a kiilsd feldjitds
€s az energetikai korszeriisités. Ezt sszefogva a homlokzati falakat 20 cm vastagsdgi



hoszigeteléssel latjuk el. A hoszigetelésre klasszikus vékonyvakolat keriil, valamint a
kialakitandé labazati részen labazati vakolatot alkalmazunk.

Ide tartozik még a homlokzati nyildszardk cseréje is , mert a meglévd elavult
nyildszarokat ( kapcsolt gerébtokos ablakok vannak ) megfeleld hdszigetelési
paraméterekkel rendelkezd nyilaszardkra szeretnénk cserélni.

Meéreteiben, formai kialakitdsaban az eredetivel megegyez0, de korszerti hétechnikai
paraméterekkel rendelkezd szerkezeteket terveziink beépiteni.

Az épiilet energetikai mérlegének a javitisahoz elengedhetetlen a fodémszerkezet

megfelel6 hdszigetelése. Ezt a meglévd fodémszerkezetre helyezett 25 cm vastagsagi
Rockwool Airrock ND hoszigetelés biztositja.

A meglévd éplilet helyiségei:

- nagyterem 75,97 m2
- iroda 15,2 m2

- iroda 12,55 m2
- iroda 19,99 m2
- vard 22,57 m2
- kozlekedo 44,00 m2
-iroda 26,0 m2
- iroda 12,5 m2
- iroda 12,5 m2
- szélfogd 10,0 m2
- iroda 25,05 m2
- iroda 26,5 m2
- fiit6 helyiség 8,2 m2

- tea konyha 11,39 m2
- iroda 7,01 m2
- kizlekedd 14,45 m2
- kamra 9,71 m2
- mozg. Korl WC 3,87 m2
- kuka térold 2,61 m2
-WC 1,3 m2
-WC 1,3 m2

- elotér 1,95 m2
- elotér 1,8 m2

- elotér 2,52 m2
- el6tér 3,99 m2
-WC 1,35 m2
-WC 1,35 m2
-WC 1,54 m2
-WC 1,26 m2
- el6tér 2.1 m2

380,53 m2



Az atalakitds utani épiiletiink helyiségei:

-irattir 75,97 m2
- raktar 15,2 m2

- kzlekedo 6,39 m2
-WC 1,3 m2

- elotér 2,88 m2
-WC 1,3 m2

- raktar 19,99 m2
- kbzleked6 29,82 m2
- raktar 26,0 m2
- pihend 12,5 m2
- pihend 12,5 m2
- szélfogd 10,0 m2
- varo 13,95 m2
- kozlekedd 24,06 m2
- vizsgalo 25,6 m2
- pibend 9.5m2

- pihend 13,85 m2
- k6zlekedo 2,75 m2
- fiitd helyiség 8,34 m2
- tea konyha 11,39 m2
- pihend 7,01 m2
- kozlekedd 14,45 m2
- zuhanyozod 547 m2
- kamra 4,01 m2
- mozg. Korl WC 3,87 m2
- kuka tarolé 2,61 m2
-WC 1,3 m2
-WC 1,3 m2

- elotér 1,95 m2
- eloteér 1,8 m2

- elotér 2,52 m2
- elotér 3,99 m2
-WC 1,35 m2
-WC 1,35 m2
-WC 1,54 m2
-WC 1,26 m2
- elotér 2.1 m2

381,17 m2

Dunavjviros, 2016. méjus 5

Eoos Karo]y

épités tervezo szakmérnok
E-07-0137/2018
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